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Ertüchtigung der Kläranlage
Ausbaugröße 4.800 EW (BSB

5
)

Kabelverlauf siehe Lageplan Elektroplaner

Das Becken ist bis zu einem Wasserstand von 502,72 m ü. NN auftriebssicher
Der Einbau einer Flutungsöffnung bei 502,52 m ü. NN wird empfohlen
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